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St. P 48/14-460-2
o ugotavljanju obnasanja pri tlaéni obremenitvi
plo3¢ ekspandiranega polistirena
EPS 100, proizvajalca HALKO d.o.0.

Naro&nik: HALKO d.o.0. Cazin, Stijena 50, BIH — 77224 Cazin
Narotilo: Narodilo - predradun §t. 14-013-000001 z dne 03.01.2014

Nosilec naloge: Vodja laboratorija:
Mirko Spoljarig gr.teh.

. dr. Andrijana Sever Skapin, univ.dipl.inz.
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Rezultatj reskulanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Poroilo se sme re;.lroducirati samo v celoti.
-Im‘zaf\chmacije je 15 dni od izdaje porogila. Skupno Stevilo strani: 4; Stevilo prilog: .2
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Naro¢nik je naro€il dologevanje obnasanja pri tlagni obremenitvi plo

ckspandiranega polistirena HALKO d.o.0. skladno s SIST EN 826:
tipskega preskusanja

¢ EPS 100 proizvajalca
ekl ' 2013 za namen zaletnega
ekl ' initial type testing — (ITT)”, ki se izvaja v priglaSenem organu ZAG
Ljubljana (identifikacijska Stevilka je 1404).

PODATKI O PROIZVODIH

Podatki o proizvodu so podani v prilogi : Preglednica 1.

POTEK PRESKUSANJA

Meritve smo opravili po zahtevah SIST EN 826:2013 “Toplotno izolacijski proizvodi za
uporabo v gradbenistvu - Ugotavljanje obnasanja pri tlaéni obremenitvi”.
Meritve obna3anja pri tlaéni obremenitvi (tlaéna napetost pri 10 % deformaciji) smo opravili na
Htirih plod&ah, ki so bile proizvedene na razli¢ne proizvodne datume; po ena plo3ta od vsakega
proizvodnega datuma. Pet enakih preskulancev smo izrezali iz vsake ploS¢e. Preskusance
dimenzije:
50 mm x 50 mm x originalna debelina (d) - za EPS d = 10 mm proizvodni datum 22.11.2013
50 mm x 50 mm x originalna debelina (d) - za EPS d = 50 mm proizvodni datum 25.09.2013
50 mm x 50 mm x 50 mm - za EPS d = 100 mm proizvodni datum 29.11.2013
50 mm x 50 mm x 50 mm - za EPS d = 200 mm proizvodni datum 26.12.2013

smo kondicionirali 24 ur pri 23°C in 50 % relativni vlaZnosti, jih namestili v trgalno napravo
med dve vzporedni kovinski plos¢i in jih obremenjevali s hitrostjo tladenja d/10 mm/min. Sila

je delovala pravokotno na osnovno ploskev (dolZina x Sirina plo3&e).

REZULTATI

Rezultati dologevanja obnaSanja pri tlatni obremenitvi so prikazani v prilogi : Preglednica 2.
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i ucirgtiSamo v celoti. = oV
Porotilo se sme rep glucy e\ X))

Rezultati preskudanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke.
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PRILOGA 2
Preglednien 2

Rezultatl tadne napetosth pri 10% deformaeljl za KPS 100 prolzvajalea HALKO d.0.0, 04
(kPPa) sklndno § SIST EN 826:201),

« Nazivon debeling &1, Posamezne merjene vrednosti Srednja
« Profzvodni datum VEOTORV Tladnn napetost pri 10 % vrednost
- Nada oznaka deformaciji o1o(kPa)
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Rezultati reskusan
Obr. p§ 1240010172
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